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Zadavatel  : Vodohospodářská  společnost  ČERLINKA  s.r.o.

Cho1inská1120  IČO:  47150904

784  01 LITOVEL

Materiál  :  Voda

Druh  vzorku  :  Voda  pitná

Způsob  odběru  :  Prostý  vzorek

Vzorkoval  :  Válek  Libor,  Ing

Datuni  odběru  :  19.3.2025

Čas odběru  :  8:30

Datum  přijetí  :  19.3.2025

Datum  zprac.  :  19.3.2025-  24.3.2025

Identifikace  vzorku:  Dubčany  č.p.24,  OÚ,  kuchyňíca

(Místo  odběru)

Analýza  č.:

2376/2025

Krácený  rozbor  vzorku  pitné  vody  v rozsahu  vyhl.  252/2004  'Sb.

Mikrobiologické  a biologické  ukazatele  '

Parametr Sýmbol Výsledek - Jednotka T)'P ' . Limit  . Hodn.

Intestinálnf  enterokoky ENK o KTJ/lOOml NMH o v

Escherichia  coli E-coli o KTJ/lOOml NMH o v

Koliformní  bakterie KOLI o KTJ/lOOml MH o v

Kult.  mikroorganismy  při  22 oC KM  22oC o KTJ/ml MH 200 v

Kult.  mikroorzanismy  při  36 oC KM  36 oC o KTJ/ínl MH 40 v

Fyzikálně-chemické  a organoleptické  ukazatele  '
Parametr Symbol  ' I Výsledek Jednotka TYP Límit Hodn.

Arnonné  ionty NH4 <0,050 mg/l MH 0,5 v

Barva Barva <5,00 mg/l  Pt MH 20 v

TOC TOC <I,OO mg/l MH 5 V

Dusičnany N03(-) 13,9 mg/l NMH 50,0 v

Chlor  volný CL2-vo1. O,OIO mg/l MH 0,3 v

Chuť Chuť Přijatelný MH MH V

Konduktivita Vod. 69,9 mS/m MH 125 v

Pach Pach Přijatelný MH MH v

pH pH 7,22 MH 6,00  - 9,50 v

Zákal Zákal 1,20 ZF(n) MH 5 v

Zelezo Fe <0,005 mg/l MH 0,2 v

Teplota  vody t 11,6 oC 8,00  - 12,0

Závěr  :

Vzorek   limitům,  jak  je  uvádí

Vyhláška  č. 252/2004  Sb. - přílohá  č.l,

ve  všech  stanovených  parametrech.

Vysvětlivky  : Ve sloupci  "HODN"  je  provedeno  hodnocení  jednotlivých  ukazatelů  s limity,  jak  je uvádf  vyhláška

č. 252/2004  Sb. Vyhovující  paramehy  jsou  označeny  písmenem  "V",  nevyhovující  paramehy  písmenem  "N".  Ve  sloupci  "TťP"

je uveden  typ Iimitu  (NMH  - nejvyšší  mezná  hodnota,  MH  - mezná  hodnota,  D dopoiučená  hoóota,  SH  - směmá  hodnota).

Prohlášení  : Výsledky  analýz  se vztahují  pouze  na zkoušený  vzorek.  Vyhoďnocení  analýzy  nenahrazuje  protokol  o analýze

vzorku,  ani  rozhoďnutí  hygienické  e:»  2

Zpracoval  a schválil  : RNDr. šárka Kubová

' rOLAB. sooi. s í.c., Chuilobm 83. 783 2í
:O. .1f)5[)6588, Dlč. (:Z4ffi)8568

Zástupce vedouclho laboratoře
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PROTOKOL  O ANALÝZE  VZORKU
Protokol  číslo  :

Datum  vystavení  :
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Zadavatel  : Vodohospodářská  spoíeČnost  ČERLINKA  s.r.o.

Cho1inská1120  IČO:  47150904

784 0I LITOVEL

Materiál  : Voda

Druh  vzorku  :  Voda  pitná

Způsob  odběru  :  Prostý  vzorek
Vzorkoval  :  Válek  Libor,  Ing

Datum  odběru  :  7.7.2025

Čas odběru  : 1l:10

Datum  přijetí  : 7.7.2025

Datum  zprac.  :  7.7.2025  - 25.7.2025

IdeŘtifikace'  vzorku:  - Dubčany  č.p.24,0Ú,  kuchyňka  "  , "  ,_ "  .
-(Místo  odběru)  '

:ÍMísto provqt%ní,zkouše3;"
' :č,.p_.83,783'2l'C,íŤudot;ín '

PoStup  VZOrk(n'ání:  SOP V-1 0dběr  vzorků  pítné  vody

(ČSNEN  iso  5667-3, ČSN iso  5667-5, ČSN EN ISO 19458, ČSN EN iso  5667a4) Analýza  č.:  14237/2025

Úpljý  roŽboř v7orku  pitné Ýqdy Ý rozsaiiu vyh1ášky252/2004 Sb. @'41ohy č.'5, 'tab.'Ř',"'

Mikrobiologieké  a biologické  ukazatele   - "  =-  "  - - "  '

.'Paraňiétr  , _,,_ _-__ a l: J Syml)_ql_., ' Vý51edek  ' ' -Jednotka  - SOP ' _Met6dň  - - _ _ Nei,

Intestinální  enterokoky ENK o KTJ/lOOmí 27 ČSN EN ISO 7899-2

Escherichia  coli E-coli o KTJ/lOOml 25 ČSN EN íSO g.ios-i I2(}15

Koliformní  bakterie KOLI o KTJ/lOOml 25 ČSN EN iso  9308-í  :20í5

Kult.  mikroorganismy  při 22 oC KM  22oC o KTJ/ml 30 ČSN EN ISO 6222

Kult.  mikroorgani5my  při 36 oC KM  36 oC o KTJ/ml 30 řsN  RN íso  bm

FyzikáIně-cheníické  a organoleptické  ukazaíele  ' - "  '  "

' Pařaffietr - a , ' , a _'= '-'  :SýmbÓl - Výslďděk.   o - .Jédňotkň. : SOP'  _ ' MetÓdB  .. a '.', . - ;._. N__Ďi,
Amonné  ionty NH4 - <0,050 mg/l 7 ČSN iso  7150-1

Antimon Sb a,OO !1),/l 21 ČSN suxso  11885

Arsen As <l,OO ÍI),/l 21 čsn EN isg 11885
Barva Barva <5,00 mg/l  Pt 34 Čsx  EN [SO 7887

Bor B <0,050 mg/l 21 ČSNENISO  11885

Bromičnany BR03(-) <2,00 pg/l 5 (.ílN  EN [60  10304-1,4

TOC TOC <l,OO mg/l 77 ČSN EN 1484

Dusičnany N03(-) 3,91 mg/l 5 ČSN EN íso 10304-1,4 5%

Dusitany  " N02(-) <0,020 mg/l 5 ČSN EN íso  10304-1,4

F]uoridy F(-) 0,276 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 9%

Einík Al 0,O10 mg/l 21 čsssnisoiisss 5%

Hořčík Mg ]5,7 mg/l 21 ČSNEN1S011885 5%

Chlor  volný a2-vo1. O,IOO mg/l 40 Firemnl  meíoda HACH lO %

Chloridy CI(-) 7,57 mg/l 5 ČSN EN iso  10304-1,4 6%

ChloreČnany C103(-) <50,0 ug/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4

Chrom Cr <I,OO ug/l 21 ČSNENIS011885

Chuť Chuť PřiiatelnÝ 48 ČSN 75 7340

Kadmium Cd <0,500 ug/l 21 ČSNENISO  11885

Konduktivita Vod. 59,0 mS/m 2 ČSNEN27888 4%

Kyanidy  celkové CN  celk. <O,OlO mg/l 36 ČSN 75 7415

Mangan Mn <0,005 mg/l 21 ČSN EN iso  11885

Měd' Cu 11,9 pg/l 21 čsxsrqiso  ngss 7%

Nikl Ni <2,00 !);!/l 21 ČSNENIS011885

Olovo Pb <5,00 ug/l 21 Čsngnisoiigss

Pach Pach Přijatelný 48 ČSN 75 7340

pH pH 7,15 I čsn  ISO 10523 0,1

Polycyklické  arom.  uhlovodíky PAU O,OOO 4g/1 91 ČSN 75 7554:1998

Rtuť Hg  I <0.200 ug/l 22 ČSN 75 7440
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Fyzikálně-chemické'a  orgánoleptické  ukňzatele  '  o- . - "  - - "  
Pařňmetr  - , ' Symbol Výsledek Jednotka SOP Metoda  ' . Ne,i.

Selen Se " <l,OO ug/l 21 ČSNENIS011885

Sírany S04(2-) 13,5 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 5%

Sodík Na 9,96 mg/l 21 ČSNENISO  11885 7%

Vápnfk Ca 91,9 mg/l 21 čsn»xso  11885 5 o/o

Tvrdost Ca+Mg 2,94 mmol/l 21 Čsnp.síso  11885 7%

Zákal Zákal 1,90 ZF(n) 33 Čsugn  rso  7027- i lO  %

Železo Fe <0,005 mg/l 21 ČSNENISO  11885

Teplota  vody t 171 oC 41 ČSN 75 7342 1%

Drasl& K 1.40 mg/l 21 Čsxhnxsous85 5 o/o

Těkavé'ořgůičkěi'átk:y'(TOL).:  _ )== ',  :'.  ":,,._.: -'= ::'.."'r.'.  5.."p  ,"  _-.',:':-,:.'-'.  :,:'  -.;.-. , '-.aí_.:.,'í'...:a'..!;:ii%'í-:-o-"::a,':-',":..,.",":j.;,a,
Pařž;ímétr_  "_- l'. - ":-  ' _. = - " - Symbol "-:'  Výslídék  'a ' - Jednďtka  , SOP "  aMetňda-_-'-  '_- '-, " "'J%i:

1,2-dich1orethan 1:2  DE <0,500 ngA 81 ČSNEN  ISO 15680

Benzen Benzen <0,250 pg/l 81 Čsn»íso  15680

Bromdichlortnethan CHBr(I;;12 0,318 ug/l 81 ČSN EN [!IC) issgo 25%

Bromoform Cm3r3 1,37 ug/l 81 Čsn  EN rso  15680 25%

Dibromchlormethan CHBr2C1 a O,862 ug/l 81 ČSN EN ISO ssbso 25  %

Trichlormethan  (chloroform) CHC13 0,462 ug/l 81 ČSNENIS015680 25  %

Tetrachlorethen PCE) PCE <0,250 ug/l 81 ČSNENISO  15680

Suma  PCE  a TC E PCE+TCE <0,250 ug/l 
*

Trichlorethen  (TCE) TCE <0,250 pg/l 81 ČSNENISO  15680

Trihalomethany THM' 3,01 pg/l 81 ČSN EN iso  15680 25%

Než:éleVůntňf'iétabólitý,5Řtici tlních  látók  ,  ->. } -,  '  / S '.a. -č ':  a': -.  - o -a  a-a  '-
iPdťáŤňeťř;í(ť'\'A.r'.?..:.p.í:i'ií>4=.:;..-;'re"h),:a-.: :{'="S%boi-ť"',.: a a -.:.Výslé'ďgM)" .-'- '."Jédíotkď-io . SOP ' i'."-=,'Metodá"-.  .'t'.-al-sí:. l.a.Ne,i,
2,6-dichlorbenzatnid  ( BAM  ) -<O,OIO pg/l lOO EPA Method1694

Alachlor  OA <0,020 ug/l 100 EF'A Mcíod  1694

Atrazin-2-hydroxy <O,OIO ug/l IOO EPA Method1694

Dimethachlor  CGA  369873 <0,030 Íl lOO EPA Meťhod 1694

Dimethachlor  ESA <0,O10 ug/l lOO EPA Method 1694

Dimethachlor  OA <0,030 pg/l 100 EPA Meíhod 1694

Chloridazon-desfenyl 0,043 ug/l 100 EPA Meíhod 1694 30  %

Ch1oridazon-metyl-desfenyl 0,O10 ug/l IOO EPA Meíhod 1694 30  %

Metazachlor  ESA <0,020 iiŮl 100 EPA Meíhod ]694
Metazachlor  OA <0,020 ug/l IOO EPA Meíbod 1694

Nejístota  stanovení:  Ve sloupci  "NEJ"  jsou  uvedeny  roz!ířené  nejistoty  jednotlivých  stanovení  jako  součin  směrodatné  odchylky  opakovatelnosti  a

koeficientu  (k-),což  při  normálníni  mzdělenl  odpovídá  pmvděpodobnosti  pokrytl  95%. Uvedené  nejistoty  zkoušek  nezahmijl  nejistotu  vzorkování.

Nejistoty  vzorkován{  jsou  na vy'zAdánf k dispozici  u vedoucffio  laboratoře  (dokument  C.XVI.18  - Nejistoty  zkoušek  a postupů  vzorkovánl).

. Výsledky  analýz  se vztahujl  pouzenazkoušenývzorek..Laboratořneodpov{dázaúdajedodanézákaznfkem.

Ve sloupci  "SOP"  jsou  uvedena čísla standardn{ch operačnlch  postupů zkoušek zařazených do rozsahu akrediíace. Zkoušky  označené ""'  nejsou

zařazeny  do rozsahu  akredítace, "s"  jsou provedeny u subdoďavatele,  (FA)  je  zkouška  flexibilně  akreditovaná.
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PROTOKOL  O ANALÝZE  VZORKU
Protokol  číslo  :

Datum  vystavení  :
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nak  než cely.

Přezkoumal  a schválil:

konec  protokolu

RNDr.  Pavel  Kuba

Vedoucí  laboratoře

,Lň
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PROTOKOL  O ANALÝZE  VZORKU
Protokol  ěíslo  :

Datum  vystavení  :

Strana  :
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Zadavatel  :  Vodohospoďářská  společnost  ČERI_,INKA  s.r.o.

Cho1inská1120  ICO:  47150904

784  01 LITOVEL

Materiál  :  Voda

Druh  vzorku  : Voda  pitná

Způsob  odběru  : Prostý  vzorek

Vzorkoval  : Válek  Libor,  Ing

Datum  odběru  : 10.11.2025

Čas odběru  :  14:00

Datum  přijeff  : 10.11.2025

Datum  zprac.  :  10.11.2025-  18.11.2025

Identifikace  vzorku:  Dubčany  č.p.80,  kuchyně

(Místo  odběru)

Místo  provedení  zkoušek:

č.p. 83, 783  21 Chudobín

Postup  vZOrkOVání:  SOP  V-1  0dběr  vzorků  pitné  vody

(ČSN EN ISO 5667-3,  ČSN ISO 5667-5,  ČSN EN ISO 19458, ČSN EN ÍSO 5667-14) Analýza  ě.:  25758/2025

Krácený  rozbor  vzorku  pitné  vody  v rozsahu  vyhl.  252/2004  Sb.

Mikrobiologické  a biologické  ukazatele

Parametr Symbol Výsledek Jednotka SOP Metoda Ne,i.
Intestinální  enterokoky ENK o KTJ/lOOml 27 ČSN EN ISO 7899-2

Escherichia  coli E-coli o KTJ/lOOml 25 ČSN EN ISO 9308-]  :20]5

Kolifoimní  bakterie KOLI o KTJ/lOOml 25 ČSN EN ISO 9308-]2015

Kult.  mikroorganismy  při  22 oC KM  22oC o KTJ/ml 30 ČSN EN ISO 6222

Kult.  mikroorg_  anismy  při  36 oC KM  36 oC o xTJ/ml 30 ('SN  RN íS0  6?7ů -l

Fyzikálně-chemické  a organoleptické  ukazatele

Parametr Symbol Výsledek Jednotka SOP Metoda Ne,i.
Barva Barva ' <5,00 mg/l  Pt 34 ČSN EN ISO 7887

TOC TOC <1,OO mg/l 77 ČSN EN 1484

Dusičnany N03(-) 9,47 mg/l 8 ČSN757455 9%

Chlor  volný CL2-vo1. 0,070 mg/l 40 Firemní  meíoda  H_ACH 10 %

Chut' Chut' PřijatelnÝ 48 ČSN 75 7340

Konduktivita Vod. 56,6 mS/m 2 ČSN EN 27888 4%
Pach Pach Přijatelný 48 ČSN 75 7340

pH pH 7.42 l ČSN ISO 10523 0,1

Zákal Zákal 1,90 ZF(n) 33 ČSN EN ISO 7027 - l 10 %
Železo Fe 0,020 mg/l 21 ČSN EN ISO 11P,P,5 10 %

Teplota  vody t 13.2 oC 41 ČSN 75 7342 1%

RNDr,  PaVel  Kuba

Vedoucí  laboratoře

konec  protokolu
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